
Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy:        

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego badania instalacji elektrycznych 
i piorunochronnych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w tym wszelkich obliczeń, opracowań i dokumentacji, zgodnie z wymogami art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie wraz z usunięciem drobnych usterek.

I. Zadanie obejmuje:
1. Badanie instalacji elektrycznej (w tym wewnętrznych linii zasilających WLZ) 
i piorunochronnej, które powinno obejmować: 
a) oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwpożarowej; 
b) pomiary rezystancji izolacji;
c) badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń
i pomiar rezystancji uziemienia uziomów;
d) badania ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych i pomiar ich rezystancji;
e) badanie ochrony przed dotykiem pośrednim;
f) próby działania urządzeń różnicowoprądowych (sprawdzenie i pomiar wyłączników różnicowoprądowych);
2. Usunięcie drobnych usterek, wykonanie drobnych napraw poprawiających wartość pomiarów takich jak: zlikwidowanie „luzów” – dokręcenie połączeń śrubowych w rozdzielnicach,
w puszkach łączeniowych, w aparatach elektrycznych podłączonych na stałe, w gniazdach elektrycznych, itp.. Za wykonanie drobnych napraw i usterek nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.
3. Niezwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu wykrytych wszelkich nieprawidłowości związanych
z funkcjonowaniem instalacji elektrycznych oraz odbiorników do niej na stałe przyłączonych, mających wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe ich funkcjonowanie np.: obecność napięcia na obudowie badanego urządzenia lub na styku ochronnym badanego gniazda, itp. 
4. Zgłoszone uszkodzenia będą na bieżąco usuwane przez Zamawiającego. Po dokonaniu tych napraw Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów sprawdzających i wystawienia protokołu pomiaru bez uwag.
5. Dokonanie w formie protokołu oceny stanu technicznego badanych instalacji, opisu stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem sposobu ich usunięcia oraz wyraźne stwierdzenie dopuszczenia (lub nie) do dalszej eksploatacji.

II. Zadanie nie obejmuje:
1. wymiany uszkodzonych przewodów elektrycznych, 
2. wymiany uszkodzonego osprzętu elektrycznego, 
3. wymiany zabezpieczeń topikowych, nadmiarowo prądowych i różnicowo prądowych. 
Przeprowadzenie w/w prób i badań ma na celu sprawdzenie czy w trakcie eksploatacji stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie
dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania. 

III. Dokumentowanie przeprowadzonych prób i badań. 
1. Każda praca pomiarowo-kontrolna ma być zakończona wystawieniem protokołu 
z przeprowadzonych badań i pomiarów wraz z wnioskami. Wzór protokołu zgodny 
z wymogami aktualnych norm i przepisów należy uzgodnić z Zamawiającym.
2. Protokół z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierać między innymi:
a) nazwę firmy wykonującej pomiary i numer protokołu;
b) rodzaj i miejsce wykonania pomiarów;
c) nazwę obiektu;
d) nazwiska osób wykonujących pomiary;
e) datę wykonania pomiaru;
f) data wykonania następnych pomiarów;
g) pogodę i temperaturę jaka w dniu pomiarów była i w dniach poprzednich;
h) spis użytych przyrządów, ich numery fabryczne, aktualne świadectwo legalizacji;
i) szkice rozmieszczenia badanych uziomów i obwodów lub inny sposób jednoznacznej identyfikacji elementów badanej instalacji;
j) liczbowe wyniki pomiarów;
k) uwagi i wnioski;
l) orzeczenie. 
3. Wraz z protokołami z wykonanych kontroli Wykonawca przedłoży:
a) Kserokopie  świadectw kwalifikacyjnych „D” wydanych na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89 poz. 828 z późn. zm.)
w zakresie określonym w § 5 ust. 5 pkt. 2) wymagane przy prowadzeniu prac kontrolno-pomiarowych, objętych przedmiotem zamówienia; 
b) Kserokopie świadectw kwalifikacyjnych „E” wydanych na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89 poz. 828 z późn. zm.)
w zakresie określonym w § 5 ust. 5 pkt. 2) wymagane przy prowadzeniu prac kontrolno-pomiarowych, objętych przedmiotem zamówienia;
c) kserokopie aktualnych świadectw wzorcowania mierników wielkości elektrycznych użytych podczas dokonywania pomiarów, wydanych przez jednostkę upoważnioną przez Główny Urząd Miar (GUM);
4. Zamawiający żąda dołączenia oryginalnych wydruków z urządzenia pomiarowego z datą
i godziną wykonania pomiaru, a także rysunków/rzutów pomieszczeń z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (również w wersji elektronicznej .pdf). 
5. Protokoły należy również dołączyć do dokumentacji w wersji elektronicznej (format PDF
oraz kolorowy skan wszystkich protokołów) zapisanej na płycie CD lub innym nośniku danych.

VI. Realizacja przedmiotu zamówienia:
1. [bookmark: _GoBack]W trakcie wykonywanych prac, przerwy w dostawie energii elektrycznej nie mogą przekroczyć
3 godzin przy wyłączeniach rozdzielnic piętrowych (oprócz Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie wyłączenia mogą nastąpić tylko w porozumieniu z administratorem lub użytkownikiem obiektu), a wyłączenie rozdzielnicy głównej może nastąpić w ścisłym uzgodnieniu z administratorem badanego obiektu lub  Działem Technicznego Utrzymania Obiektów WUM, a za jego pośrednictwem z Działem Informatyki WUM. Celem powyższego wymogu jest zapewnienie poprawnej pracy serwerów, chłodziarek głębokiego zamrażania itp.
Należy mieć na uwadze, że Centrum Sportowo Rehabilitacyjne wyposażone jest m.in.
w basen o standardzie Olimpijskim, a Zakład Medycyny Sądowej posiada m. in. chłodziarki głębokiego zamrażania. 
2. Usługa będzie wykonywana w czynnych obiektach w dzień i w nocy. Wymaga się prowadzenia prac w sposób minimalizujący uciążliwość dla użytkowników. 
3. Wszelkie uzgodnienia z użytkownikami budynków dokonywane będą za pośrednictwem administratorów obiektów. Dane kontaktowe administratorów zostaną udostępnione Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt wyposażyć pracowników, którzy będą przeprowadzać okresową kontrolę budynku, w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem pracownika oraz nazwą firmy Wykonawcy.
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